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ОЧИСТКА СТОЧНЫХ ВОД УБОЙНОГО ЦЕХА ПТИЦЕФАБРИКИ КОАГУЛЯЦИЕЙ 
 
Для очистки сточных вод пищевых предприятий, в частности мясообрабатывающих, широкое распространение получила напорная флота-
ция. Данный метод очистки весьма надежен и эффективен особенно в сочетании с предварительной коагуляцией. Залогом высокой эффек-
тивности работы физико-химической очистки являются как наладка гидравлического режима работы флотатора, так и подбор наиболее по-
дходящих реагентов. Однако данная задача усложняется ввиду высокой непохожести стоков разных предприятий между собой, и, 
зачастую, технологические параметры работы этого узла не могут быть спрогнозированы.  В статье изучены закономерности протекания 
коагуляции сточных вод мясоперерабатывающего предприятия с применением трех типов коагулянтов: хлорное железо, сернокислое желе-
зо, полиоксихлорид алюминия. В качестве объекта исследования был взяты сточные воды действующего предприятия по переработке мяса 
индейки. Поступающие стоки образовываются от убоя, мойки и потрошения птицы и содержат большое количество загрязнений таких как: 
кровь, перо, каныга. Исследование проводились в два этапа. На первом этапе экспериментально были определены закономерности проте-
кания коагуляции в широком диапазоне pH среды и получены графики, отображающие зависимость эффективности очистки по взвешен-
ным веществам и цветности от pH среды. Затем, на втором этапе исследования, были исследованы зависимости эффективности очистки от 
дозы коагулянта. В результате проведенных исследований определены наиболее благоприятные условия для проведения коагуляции и ра-
циональные дозы коагулянтов. При применении сульфата железа наиболее благоприятным является pH = 5÷6, а доза 30 мг/л, хлорного же-
леза pH = 5÷6, доза 40 мг/л, а для полиоксихлорида алюминия pH составил 5,5÷7, а доза коагулянта 60 мг/л.  Важной составляющей эффек-
тивной очистки стоков на флотаторе является правильный подбор типа коагулянта, его дозы и pH среды для проведения коагуляции.  
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ОЧИШЕННЯ СТІЧНИХ ВОД ЗАБІЙНОГО ЦЕХУ ПТАХОФАБРИКИ КОАГУЛЯЦІЄЮ 
 
Для очищення стічних вод харчових підприємств, зокрема мясопереробних, широке поширення набула напірна флотація. Даний метод 
очищення досить надійний і ефективний особливо в поєднанні з попередньою коагуляцією. Запорукою високої ефективності роботи фізи-
ко-хімічної очистки є як налагодження гідравлічного режиму роботи флотатора, так і підбір найбільш підходящих реагентів. Однак ця за-
дача ускладнюється через високу несхожості стоків різних підприємств між собою, і, найчастіше, технологічні параметри роботи цього ву-
зла не можуть бути зпрогнозовані. У статті вивчені закономірності перебігу коагуляції стічних вод м'ясопереробного підприємства з 
застосуванням трьох типів коагулянтів: хлорне залізо, сірчанокисле залізо, поліоксихлорид алюмінію. В якості дослідження були прийняті стічні води 
діючого підприємства з переробки м'яса індички. Поступаючі стоки утворюються при забої, мийці і патранні птиці і містять велику кількість забруднень 
таких як: кров, перо, канига. Дослідження проводилися в два етапи. На першому етапі експериментально були визначені закономірності перебігу коагу-
ляції в широкому діапазоні pH середовища і отримані графіки, що відображають залежність ефективності очищення за завислими речови-
нами і кольоровості від pH середовища. Потім, на другому етапі віпробовувань, були досліджені залежності ефективності очищення від до-
зи коагулянту. В результаті проведених досліджень визначені найбільш сприятливі умови для проведення коагуляції і раціональні дози 
коагулянтів. При застосуванні сірчанокислого заліза найбільш сприятливим є pH = 5 ÷ 6, а доза 30 мг/л, хлорного заліза pH = 5÷6, доза 
40 мг/л, а для поліоксихлориду алюмінію pH склав 5,5÷7, а доза коагулянту 60 мг/л. Важливою складовою ефективного очищення стоків на 
флотаторе є правильний підбір типу коагулянту, його дози і pH середовища для проведення коагуляції. 
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TREATMENT OF WASTEWATER OF POULTRY ABATTOIR BY COAGULATION 
 
There is dissolved air flotation has become widespread for treatment of food industry sewage, especially for meat plants. This type of purification is 
enough reliable and effective, especially in combination with preliminary coagulation. There are two main parameters of high physical and chemical 
cleaning efficiency: adjustment hydraulic mode of the dissolved air flotation unit and the selection of the most suitable reagents. However, this task is 
complicated due to the high dissimilarity of the waste of different enterprises among themselves, and, often, the technological parameters of the work 
of this site can’t be predicted. This article is studies the patterns of coagulation of wastewater from a meat processing plant using three types of 
coagulants: ferric chloride, ferrous sulphate, aluminum polyoxychloride. The wastewater of existing factory which produce turkey meat was chosen as 
object of the study. Inlet wastewater  are coming  from slaughter, washing and gutting birds and contain a large amount of contaminants such as 
blood, feather, cany. The study was conducted in two stages. At the first stage, relations of coagulation of pH of wastewater were determined 
experimentally in a wide range and graphics were obtained showing the dependence of the cleaning efficiency from suspended solids and color 
relation of the pH of wastewater. Relation of cleaning efficiency from coagulant dose was investigated at the second stage. The most kindly 
conditions of wastewater for coagulation and rational doses of coagulants were determined in results of this research. The most coverable conditions 
for coagulation with iron sulfate usage are dose is 30 mg/l and pH 5÷6, for ferric chloride – dose 40 mg/l, pH 5÷6, and dose 60 mg/l, pH 5,5÷7 for 
aluminum polyoxychloride. An important component of effective wastewater treatment at the flotation cell is the correct selection of the type of 
coagulant, its dose and the pH of the wastewater for coagulation. 
 Keywords: coagulant; coagulation threshold; ferric chloride; ferrous sulphate; wastewater of abattoir; local treatment; technological regime. 
 
Введение. Многие предприятия пищевой промыш-
ленности сталкиваются с проблемами недостаточно эф-
фективной локальной очисткой производственных сто-
ков. Данная проблема влечет за собой ухудшение работы 
последующих очистных сооружений биологической очи-
стки, а также наложение штрафов на предприятия, вплоть 
до полного закрытия производства. 
Часто, проблема заключается в не отлаженном 
технологическом режиме работы локальных очист-
ных сооружений, которые в большинстве случаев 
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представлены физико-химической очисткой. Одним 
из основных аспектов наладки технологического ре-
жима является корректно подобранные реагенты и 
условия их применения. 
Литературный обзор. Сточные воды убойного 
цеха птицефабрики представляют собой сложную 
систему содержащую большое количество высоко-
концентрированных загрязнений, как органических 
так не органических [1, 2]. В основном загрязнения 
представлены: пером, пухом, кровь, шкура, песок, ка-
ныга, моющие средства и т.п [3, 4]. Сточные воды об-
разуются на всех этапах производства и, зачастую, 
поступают на очистку в виде смеси сточных вод раз-
ных цехов предприятия. Для локальной очистки на 
предприятиях пищевой промышленности наиболее 
широкое распространения получила реагентная на-
порная флотация [5]. Этот метод очистки сточных вод 
может быть достаточно эффективен при хорошо от-
лаженном технологическом режиме [6]. Отладка же 
технологического режима включает в себя множество 
этапов, при этом одним из фундаментальных является 
подбор коагулянта, его дозы и условий среды для 
проведения коагуляции. 
Проводимы исследования в данной области показы-
вают, что определение оптимальных условий применения 
коагулянтов и их доз на основании уже имеющихся ре-
зультатов достаточно проблематично из-за значительного 
разброса получаемых данных и отсутствия их системати-
зации [7]. К примеру, в работе [8] для сточных вод 
скотобойни был определен рабочий диапазон pH ≈ 6, 
и доза коагулянта хлорного железа 600 мг/л. В работе 
[9] удалось добиться наиболее интенсивной коагуля-
ции  при pH = 10 и дозе сульфата железа 350 мг/л. Для 
сточных вод предприятия по переработки мяса индейки 
были подобраны: рН = 5,1÷5,7 и доза 110 мг/л сульфа-
та железа, рН =6,2÷6,7 и доза 80 мг/л хлорида железа 
и рН = 5,9÷6,4, а доза 140 мг/л полиоксихлорида алю-
миния [10]. 
Такой широкий разброс связан данных со мно-
гими факторами: применяемые на производстве реа-
гентов, культура производства, качество используе-
мой на предприятии воды и многое другое [11, 12]. 
Всѐ это значительно усложняет и затягивает во 
времени процесс технологической наладки локальной 
очистки на предприятиях. 
Цели и задачи исследования. Цель проводимых 
исследований заключатся в поиске наиболее опти-
мальных условия для коагуляции сточных вод убой-
ного цеха птицефабрики. В частности, путем экспе-
риментального обоснования рациональных доз 
коагулянтов и pH среды для их применения. 
Для достижения поставленных целей, была уста-
новлена степень влияния pH среды и дозы коагулянта 
на эффективность очистки от взвешенных веществ и 
цветности. Определены наиболее благоприятные pH 
среды для каждого из исследуемых коагулянтов, а 
также определены рациональные дозы реагентов. 
Материалы и методы проведения исследова-
ния. В качестве объекта исследования были выбраны 
сточные воды убойного цеха предприятия по перера-
ботке мяса индейки. Сточные воды поступают от убоя 
и потрошения птицы, мойки и дезинфекции оборудо-
вания и помещений. 
Исследуемый сток содержит: жиры, белки, час-
тицы органики, а также механические загрязнения и 
песок. Для усреднения состава и расхода сточных вод 
на предприятии предусмотрен усреднитель с механи-
ческим перемешиванием. Характеристики поступаю-
щих на очистку сточных вод приведены в табл. 1. 
При проведении исследования применялись сле-
дующие реагенты: 
1. Коагулянты: полиоксихлорид алюминия АК-
ВА-АУРАТ-18 ТУ 2163-069-00205067-2007; (Al2O3 = 
= 17±0.5 %) коагулянт железосодержащий FER-
AQUA-17 (Fe2(SO4)3 ТУ У 20.1-03327724-006:2013, 
массовая доля Fe3+ не менее 13,7 %); коагулянт хлор-
ное железо FeCl3 ТУ 2152-081-56856807-08, массовая 
доля хлорного железа не менее 40 %. 
2. Реагенты для корректировки pH: гидроксид 
натрия NaOH по ГОСТ Р 55064-2012; раствор лимон-
ной кислоты (H6C8O7 8 – 9 %). 
Для определения рационального pH, отобранная 
из усреднителя сточную вода набиралась мерные ста-
каны объемом 0,5 л. Затем добавляли коагулянт, кор-
ректор pH (кислоту или щелочь) и производили пере-
мешивание в два этапа: сначала быстрое, а после медлен-
ное. Образовавшуюся суспензию отстаивали в течение 
30 минут с последующим отбором пробы осветленной 
воды и измерением показателей ее качества.  
 
Таблица 1 – Состав производственных сточных вод,  
поступающих на очистку 
Наименование параметра Ед. изм. 
Величина 
показателя 
Взвешенные вещества мг/л 1000 
ХПК мгО2/л 3950 
БПК5 мгО2/л 2200 
Жиры мг/л 600 








Аналогичным образом производился подбор до-
зы коагулянта. 
Измерения проводились при помощи стандарт-
ных измерительных приборов: портативного влагоза-
щищенного pH Meter Hanna HI 9124 и колориметра 
HACH DR/890. Содержание взвешенных веществ изме-
рялось в миллиграммах в литре и цветность исследуемых 
образцов в градусах цветности по Pt-Co шкале цветно-
сти определялась фотометрическим методом.  
Эффективность очистки от взвешенных веществ 
в процентах определялась как отношение содержания 
взвешенных веществ в очищенной пробе к содержа-
нию взвешенных веществ в исходном стоке. Эффектив-
ность снижения цветности в процентах определялась как 
отношение оптической плотности очищенного образца к 
оптической плотности исходного стока.  
Полученные экспериментальные данные обраба-
тывались с помощью электронных таблиц на про-
граммном обеспечении MS Office Excel. 
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Исследования влияния pH среды на коагуля-
цию сточных вод.  
 
 Сернокислое железо 
Изменение эффективности очистки сточных вод 
от взвешенных веществ в зависимости от pH среды с 
применением сернокислого железа приведено на рис. 
1. На приведенном графике видно, как с увеличением 
pH от 1,9 до 4 происходит стремительное возрастание 
эффективности с 32 до 85 %. При увеличении pH до 
4,5 – 5,5 кривая эффективности достигает своего мак-
симума – эффективности 85–89 %. Последующее под-
кисление среды приводит к постепенному ухудшению 
качества очистки: так при pH = 7,2 эффективность 
очистки составила 81 %, при pH = 8,5 – 73%, а при 




Рисунок 1 – Эффективность удаления взвешенных веществ 
с применением коагулянта сернокислое железо 
с различными дозами реагента и pH среды 
 
Аналогичные зависомости прослеживаются и на 
кривой изменения цветности очищенной пробы см. 
рис. 2. Наименьшая цветность очищеннйо пробы 
достигается при 4,5 – 6 и ухудшается при смещении 




Рисунок 2 – Цветность очищенной пробы (1:20) 
с применением коагулянта сернокислое железо при разных 
значениях pH среды 
 Полиоксихлорид алюминия 
Изменение эффективности очистки сточных вод 
от взвешенных веществ в зависимости от pH среды с 
применением полиоксихлорида алюминия приведено 
на рис. 3. Как видно из графика, увеличение pH с 2 до 
4 практически не изменяют эффективность очистки – 
55 %. При этом повышение pH среды с 4 до 5 приводи 
к стремительному возрастанию эффективности с 55 
до 80 %. Последующее увеличение pH постепенно 
улучшает качество очистки и достигаем макси-
мального значение 91 % при pH = 6. Дальнейшее под-
щелачивание среды до 8 постепенно снижает эффект-
ность очистки до 86÷88 %. Последующее увеличение 
pH приводит к резкому снижению эффективности - 
так при pH = 9 эффективность составила 80%, при 
10–70 %, а при pH = 12 – 40 %. 
 
 
Рисунок 3 – Эффективность удаления взвешенных веществ 
с применением коагулянта полиоксихлорид алюминия 
с различными дозами реагента и pH среды 
 
Результаты изменения цветности очищенной 
пробы при разных pH среды с применением коагулян-
та ПОХА приведены на рис. 4. 
 
 
Рисунок 4 – Цветность очищенной пробы (1:20) 
с применением коагулянта полиоксихлорид алюминия при 
разных значениях pH среды 
 
На графике видно, что наименьшая цветность 
пробы получается при рН среды от 4 до 8, смещение 
кислотно-щелочного баланса как к кислотной, так и к 
щелочной среде приводит повышению цветности 
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очищенной воды. Так при рН 4÷8 значение цветности 
находилось в диапазоне 180 ÷ 240 град (Pt-Co), при 
смещении баланса в кислотную среду цветность воз-
росла до 300–550 град (Pt-Co). Аналогичное ухудше-
ние наблюдается и при подщелачивании среды. 
 
 Хлорное железо 
Изменение эффективности очистки сточных вод 
от взвешенных веществ в зависимости от pH среды с 
применением хлорного железа приведено на рис. 3. 
Повышение pH среды с 1,5 до 4 приводит к стреми-
тельному повышению эффективности извлечения 
взвесей. При pH 1,5 эффективность очистки, прибли-
зительно равна 30–35%, а при pH = 2 уже 45–50 %. 
Последующее увеличение pH до 5 постепенно повы-
шает эффективность до 75–80 % и достигает своего 
максима да диапазон от 5 до 6. При этом эффектив-
ность достигает значений 90 %.  Последующее под-
щелачивание среды снижает эффективность и при 
pH = 11 она составляет 50 %. 
 
 
Рисунок 5 – Эффективность удаления взвешенных веществ 
с применением коагулянта хлорное железо с различными 
дозами реагента и pH среды. 
 
График изменения цветности очищенной пробы 
с применением хлорного железа при разных рН 
приведен на рис. 6.  
 
 
Рисунок  6 – Цветность очищенной пробы (1:20) 
с применением коагулянта хлорное железо при разных 
значениях pH среды 
Так же как и графика эффективности по 
взвешенным веществам, эстремум находится в в 
диапазоне рН = 5 ÷ 6. При этом снижение рН 
значительно быстрее повышает цветность пробы, в то 
время как увеличение рН, вплоть до 12 не дат такого 
стремительного ухудшения качества очистки. 
На основании изложенного выше материала 
можно сделать заключение, что для коагулянта 
сернокислое железо наиболее оптимальным рН для 
данного типа стоков является диапазон рН от 5 до 6. 
Для коагулянта ПОХА оптимальный диапазон 
рН = 5,5 ÷ 7, для хлорного железа рН  = 5 ÷ 6. В этих 
диапазонах были достигнутыв наиболее высоки 
показатели качества очистки стока, отклонение от них 
приводит к снижению качества очистки. 
Исследования влияния дозы коагулянта на эф-
фективность очистки сточных вод. 
График изменения эффективности очистки 
сточных от взвешенных веществ в зависимости от 
дозы сульфата железа приведены на рис. 7.  
 
 
Рисунок 7 – Эффективность удаления взвешенных веществ 
с применением коагулянта сернокислое железо 
с различными дозами реагента при pH (5÷6) 
 
При низкой дозе коагулянта (15 мг/л) 
эффективность очистки составила 86 %, последующее 
увеличение дозы реагента резко повышает 
эффективность очистки. Повышение эффективности 
достигает своего максимального значения придозе 
93÷95 % при дозе 30÷40 мг/л. Последующее увели-
чение дозы несколько снижает эффективность 
очистки, при дозе 50 мг/л эффективность снижается 
до 90 % и оставется приктические не изменной с 
последующим увеличением дозы коагулянта. 
Результаты исследования влияния дозы серно-
кислого железа на эффективность очистки по 
взвешенным веществам приведены на рис. 8.  
При дозе коагулянта 20 мг/л эффективность 
составила 80 %, последующее увеличение дозы 
коагулянта повышает эффективность очистки. При 
дозе 30 мг/л, она составил 83 %, а при 40 мг/л уже 
92 %. При этом последующее увеличение дозы, 
вплоть до 370 мг/л, не улучшает качество очистки. 
Изменение эффективности очистки сточных вод 
от взвешенных веществ с применением ПОХА 
приведены на рис. 9. 
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Рисунок 8 – Эффективность удаления взвешенных веществ 
с применением коагулянта хлорное железо с различными 
дозами реагента при pH (5÷6) 
 
 
Рисунок 9 – Эффективность удаления взвешенных веществ 
с применением коагулянта полиоксихлорид алюминия 
с различными дозами реагента при pH (5,5÷7) 
 
При дозе коагулянта 25 мг/л эффективность 
очистки составлила 83 %, при послеедующем 
увеличении дозы до 70 мг/л эффективность постоянно 
увеличивалась и достигла значения 95 %. При 
последующем повышение дозы эффективность 
несколько снизилась – до 90 % при дозе 185 мг/л. 
Приполследующем увеличении дозы коагулянта 
эффектвность постепенно начала повышаться до 
значений 94–95 %. 
Изменение цветности очищенной пробы с при-
менением сульфата железа показано на рис. 10. Уве-
личение дозы коагулянта с 15 мг/л до 30 мг/л снижает 
цветность очищенной пробы со 180 град до 100 град. 
Последующее повышение дозы до 54 мг/л не влечет 
за собой увеличение цветности. При последующем 
повышении дозы реагента цветность постепенно воз-
растает. 
Кривая изменения цветности очищенной пробы 
от доза хлорного жереза приведена на рис. 11.  
Как видно из приведенного графика, наименьшая 
цветность очищенной пробы была зафиксированна 
при дозе коагулянта 40 мг/л и составили 130 град. 
Уменьшение дозы реагента до 20 мг/л приводит к 
увеличению цыетности до 270 град. При этом 
увеличение дозы вплоть до 370 мг/л не приводит к 
значительному изменению цветности – она остается в 
приделах 150÷190 град. 
На рис. 12 приведена кривая изменения 
цветности в зависимости от дозы полиоксихлорида 
алюминия. Из данных приведенных на графике видно, 
что цветность очищенной пробы в широком 
диапазоне дозы коагулянта 35÷370 мг/л, цветонсть 
остается практически неизменной и нлежит в 
диапазоне от 110 до 165 град. И лишь при малых 
дозах коагулянта (менее 35 мг/л) снижается и 
достигает значения 225 град при дозе 15 мг/л. 
 
 
Рисунок  10 – Цветность очищенной пробы (1:20) 
с применением коагулянта сернокислое железо при разных 
дозах реагента при pH (5÷6) 
 
 
Рисунок 11 – Цветность очищенной пробы (1:20) 
с применением коагулянта хлорное железо при разных 
дозах реагента при pH (5÷6) 
 
Обсуждение результатов исследования влияния 
pH среды и дозы реагентов на процесс коагуляции 
сточных вод. Полученные результаты по определе-
нию рациональных доз коагулянтов и рН стоков при-
ведены в табл. 2. 
Как видно из приведенной таблицы для всех ис-
следованных типов коагулянтов наиболее высокая 
эффективность очистки достигается в слабокислых 
условиях среды с рН в интервале 5÷7. Стоить отме-
тить, что у обоих коагулянтов на основе солей железе 
рабочий диапазон pH одинаков, однако порог коагу-
ляции у сульфата железа ниже. А формы кривых эф-
фективности очистки от взвешенных веществ значи-
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тельно разняться: у сульфата железа при достижении 
порога коагуляции (30 мг/л) наблюдается максималь-
ная эффективность ≈ 95 %, при последующем увели-
чении дозы эффективность снижается до ≈ 90%. При 
применении же хлорного железа максимальная эф-
фективность (95 %) достигается при дозе 40 мг/л и с 
последующим увеличением дозы реагента остается 
практически не изменой.  Данный фак немаловажен 
при выборе типа реагента – как измениться эффек-
тивность очистки при отклонении от технологически 
оптимальных параметров, что в условия реального 








































Цветность очищенной пробы при разных дозах ПОХА
Полиномиальная (Цветность очищенной пробы при разных дозах ПОХА)  
 
Рисунок 12 – Цветность очищенной пробы (1:20) 
с применением коагулянта полиоксихлорид алюминия при 
разных дозах реагента при pH (5,5÷7) 
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При применении полиоксихлорида алюминия 
диапазон значений рН более широкий, чем при при-
менении железосодержащих коагулянтов, однако ос-
тается заметный желто-розовый окрас очищенной 
пробы. Кривая эффективности очистки от взвешен-
ных веществ аналогична полученной с применением 
сернокислого железа: с экстремумом на пороге коагу-
ляции и последующим снижением эффективности. 
Отличием является то, что при применении ПОХА 
эффективность очистки с повышением дозы коагу-
лянта эффективность очистки вновь возрастает, в от-
личии от сернокислого железа. Так максимальная эф-
фективность очистки (95 %) достигается при дозе 
коагулянта в 70 мг/л и затем 370 мг/л. Аналогичные 
колебания происходят и с цветностью очищенной 
пробы.  
Полученные результаты могут быть использова-
ны при проектировании новых локальных очистных 
сооружений предприятий пищевой промышленности 
со схожей выпускаемой продукцией. Так же, мате-
риалы, изложенные в данной работе, могут быть при-
менены при модернизации и технологической наладке 
существующих очистных, состав стоков которых бли-
зок к исследованному в данной работе. Важным на-
правлением продолжения исследований является вы-
явление факторов, значимо влияющих на 
технологический режим физико-химической очистки 
сбросных жидкостей, и количественная оценка этого 
влияния.  
Выводы. 
1. Рациональными диапазонами pH среды для 
протекания процесса коагуляции являются: 5÷6 для 
сульфата железа и хлорида железа; 5,5÷7,0 – полиок-
сихлорида алюминия; 
2. Порогом коагуляции является доза коагулянта: 
30 мг/л для сульфата железа; 40 мг/л – для хлорида 
железа; 60 мг/л – полиоксихлорид алюминия; 
3. Наиболее предпочтительно применение хлор-
ного железа поскольку: его эффективность макси-
мально высока и достигается в наиболее широких 
диапазонах доз и pH. 
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